
RESERVATÓRIO SPRINKLER

Capacidade: 105m³
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RESERVATÓRIO HIDRANTE

AUDITÓRIO

Capacidade: 15m³

RESERVATÓRIO HIDRANTE

AUDITÓRIO

Capacidade: 15m³
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DESCRIÇÃO DOS ITENS

05

03

02

04

06

07

01

TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO - Ø3" x Ø2.1/2"

TUBO EM AÇO GALVANIZADO (EXISTENTE) - Ø3"

TÊ GALVANIZADO - Ø2.1/2"

TUBO EM AÇO GALVANIZADO (EXISTENTE) - Ø2.1/2"

TUBO EM AÇO GALVANIZADO (NOVO) - Ø2.1/2"

COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° - Ø2.1/2"

VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) - Ø2.1/2"

RESERVATÓRIO HIDRANTE

AUDITÓRIO

Capacidade: 15m³

RESERVATÓRIO HIDRANTE

TORRES

Capacidade: 15m³

03 04

05

08

08

VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) - Ø3"

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIOS

Escala: 1/100

CORTE ESQUEMÁTICO

Escala: 1/100

09

SUPORTE EM TUBO DE AÇO Ø2" - SOLDADO
09

BOMBA JOCKEYBOMBA PRINCIPAL PAINEL ENERGIZADODEFEITO

AUTOMÁTICO

DESLIGA

MANUAL AUTOMÁTICO

DESLIGA

MANUAL

SIRENE

HIDRANTE ANEXO

BOMBA JOCKEYBOMBA PRINCIPAL PAINEL ENERGIZADODEFEITO

AUTOMÁTICO

DESLIGA

MANUAL AUTOMÁTICO

DESLIGA

MANUAL

SIRENE

HIDRANTE PLENÁRIO

ELEVAÇÃO FRONTAL DO QUADRO DE COMANDO DAS MOTOBOMBAS

HIDRANTE ANEXO

s/ escala

ELEVAÇÃO FRONTAL DO QUADRO DE COMANDO DAS MOTOBOMBAS

HIDRANTE PLENÁRIO

s/ escala

ELEVAÇÃO FRONTAL DO QUADRO DE COMANDO DAS MOTOBOMBAS

HIDRANTE PRÉDIO SEDE

s/ escala

CHAVE GERAL

BOMBA PRINCIPAL

SOBRECARGA

BOMBA PRINCIPAL

LIGADA

BOMBA JOCKEY

LIGADA

BOMBA JOCKEY

SOBRECARGA

COMANDO

LIGADO

BOMBA PRINCIPAL

AUT. / DESL. / MAN.

BOMBA JOCKEY

AUT. / DESL. / MAN.

HIDRANTE

PRÉDIO ANTIGO

QUADRO DE FORÇA -

BOMBAS DE HIDRANTE

220 / 127 Vca - 60 Hz

B
O

M
B

A
 
D

E
 
R

E
C

I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

R

E

P

Ú

B

L

I

C

A

F

E

D
E
RAT

I
V

A

D

O

B

R

A

S

I

L

5

v

d

e

1

8

8

9

1

d

e

N

o

e

m

b

r
o

AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

- -

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-01

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE: PONTOS DE HIDRANTE A SEREM

EXECUTADOS

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO

CORTE ESQUEMÁTICO

ELEVAÇÃO FRONTAL DOS QUADROS DE COMANDO DAS MOTOBOMBAS

DETALHAMENTO HIDRANTE SIMPLES

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 06

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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CONTRATANTE

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO



INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.
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5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 
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PISO ACABADO
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PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO

PROIBIDO

FUMAR

SUPORTE DE PAREDE
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,
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,
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Á
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O

RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintores

Remover Extintor

Remover Extintores

Remover Extintores

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

R

E

P

Ú

B

L

I

C

A

F

E

D
E
R

A
T

I
V

A

D

O

B

R

A

S

I

L

5

v

d

e

1

8

8

9

1

d

e

N

o

e

m

b

r

o

AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

3.872,71m² 139

PLANTA BAIXA TÉRREO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
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SANITÁRIO

Área: 4,32m²

SANITÁRIO

Área: 3,63m²

CIRCULAÇÃO

Área: 8,80m²

CIRCULAÇÃO

Área: 38,59m²

CIRCULAÇÃO

Área: 11,69m²

CIRCULAÇÃO

Área: 11,87m²

COPA

Área: 7,06m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 20,95m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 97,33m²

População: 4

DEPÓSITO

Área: 26,97m²

População: 1

CASA DE BOMBAS

Área: 10,83m²

População: 2

CASA DE BOMBAS

DE INCÊNDIO

Área: 38,86m²

População: 6

SEGURÂNÇA

Área: 13,52m²

População: 2

SEGURÂNÇA INSTITUCIONAL

Área: 30,97m²

População: 5

GRÁFICA

Área: 4,26m²

População: 1

VESTIÁRIO

Área: 7,12m²

RESERVATÓRIO HIDRANTE

Capacidade: 15m³

RESERVATÓRIO HIDRANTE

Capacidade: 15m³
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BOMBAS HID. AUDITÓRIO
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PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA

GERADOR

PLANTA BAIXA TÉRREO

Área: 3.872,71m²
População: 139

Escala: 1/100
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SANITÁRIO

Área: 2,01m²

SANITÁRIO

Área: 3,45m²

SANITÁRIO

Área: 3,45m²

SANITÁRIO

Área: 2,01m²

SANITÁRIO

Área: 11,75m²

SANITÁRIO

Área: 2,20m²

SANITÁRIO

Área: 2,41m²

SANITÁRIO

Área: 2,98m²

SANITÁRIO

Área: 2,98m²

SANITÁRIO

Área: 9,27m²

SANITÁRIO

Área: 9,27m²

SANITÁRIO

Área: 2,40m²

SANITÁRIO

Área: 4,97m²

SANITÁRIO

Área: 4,97m²

CIRCULAÇÃO

Área: 27,59m²

CIRCULAÇÃO

Área: 27,51m²

APOIO

Área: 29,48m²

População: 5

SALA DE TOGAS

Área: 59,10m²

População: 9

COPA

Área: 7,73m²

População: 1

COPA

Área: 6,25m²

População: 1

COPA

Área: 2,53m²

População: 1

COPA

Área: 10,44m²

População: 2

COPA

Área: 7,07m²

População: 1

COPA

Área: 2,49m²

População: 1

COPA

Área: 6,09m²

População: 1

COPA

Área: 2,40m²

População: 1

GUARITA

Área: 14,52m²

População: 2

CASA DE BOMBAS

Área: 10,40m²

População: 2

SUBESTAÇÃO

Área: 48,37m²

QUADRO GERAL BAIXA

TENSÃO

Área: 14,70m²

DEPÓSITO

Área: 5,56m²

População: 1

EXPEDIÇÃO

Área: 82,05m²

População: 12

EQUIPE TERCEIRIZADA CIVIL

Área: 15,24m²

População: 3

EQUIPE TERCEIRIZADA CIVIL

Área: 27,36m²

População: 4

EQUIPE DE MANUTENÇÃO

Área: 8,22m²

População: 2

DEPÓSITO

Área: 2,82m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 2,08m²

População: 1

EQUIPE DE VIGILÂNCIA

Área: 22,91m²

População: 4

VESTIÁRIO

Área: 12,33m²

EQUIPE DE LIMPEZA

Área: 31,65m²

População: 5

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Área: 20,64m²

População: 3

DEPÓSITO

Área: 7,90m²

População: 1

TERCERIZADOS CCS

Área: 9,29m²

População: 2

VESTIÁRIO

Área: 2,60m²

DEPÓSITO

Área: 3,30m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 3,30m²

População: 1

APOIO

Área: 14,06m²

População: 2

GERADOR

Área: 15,57m²

RECEPÇÃO DE GABINETES

Área: 19,80m²

População: 3

EQUIPE CARREGADORES DE PROCESSOS

Área: 31,40m²

População: 5

SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Área: 49,43m²

População: 7

QUADRO GERAL ALTA TENSÃO

Área: 49,51m²

QUADRO GERAL BAIXA TENSÃO

Área: 26,10m²

PORTARIA

Área: 19,58m²

População: 3

VESTIÁRIO

Área: 2,40m²

GRÁFICA

Área: 16,00m²

População: 2

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Área: 9,67m²

População: 2

DEPÓSITO

Área: 12,77m²

População: 1

GRÁFICA

Área: 41,97m²

População: 6

GRÁFICA

Área: 81,03m²

População: 12

ZELADORIA

Área: 22,80m²

População: 3

RESERVATÓRIO SPRINKLER

Capacidade: 105m³
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Registro de Recalque dos

Hidrantes do Prédio Anexo

Registro de Recalque dos

Sprinklers do Prédio Anexo

Registro de Recalque dos

Sprinklers do Prédio Anexo
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BOMBAS HID. ANEXO
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N° 02

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR

N° 19

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR

N° 16

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR

N° 11

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR
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N° 08

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 01

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 03

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 05

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 04

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 22

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 21

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 13

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 15

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 12

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 14

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 20

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 25

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 24

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR
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ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR
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N° 26

PQS BC 8Kg

30BC

PROIBIDO FUMAR
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n° 18
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n° 10

INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

L/H mm

CÓDIGO
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03

33

DESCRIÇÃO

13D

240/120

QUANT.

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE
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240/120
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27

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO
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HIDRANTE SIMPLES N° 07

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

+
+

+

+ + + + +

+ + + + + +

+ + +
+ + +
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13D
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14

240/120

17
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17
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14
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14
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HIDRANTE DUPLO N° 03

Com 2 saída de 1/2"

4 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 04

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 02

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 01

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 06

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 05

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 08

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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1,10

14
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PL.

n° 746

PL.

n° 747

PL.

n° 748

PL.

n° 749

PL.

n° 750

PL.

n° 751

PL.

n° 752

PL.

n° 753

Adequar largura do acesso

0,8x2,1m

Adequar largura do acesso

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

Adequar largura

Instalar nova porta

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1

da RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

0
,
1
0
m

 
M

Í
N

I
M

O

RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO

1
,
8
m

 
M

Á
X

I
M

O

PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO

PROIBIDO

FUMAR

SUPORTE DE PAREDE

1
,
6
m

 
M

Á
X

I
M

O

1
,
8
m

 
M

Á
X

I
M

O

RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

Remover Extintor Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

2.651,97m² 907

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-03
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SANITÁRIO

Área: 2,23m²

APOIO

Área: 4,99m²

População: 1

3
,
7
7

N° 35

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR

N° 34

CO2 6Kg

5B

N° 33

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR
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PL.

n° 113

14
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13E
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PAREDE COM TRRF ≥ 240 MIN
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SAÍDA
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ENTRADA

0,8x2,1m
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TELHADO VERDE

(Área de Acesso Restrito)
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CIRCULAÇÃO

Área: 27,07m²

CIRCULAÇÃO

Área: 59,18m²

CIRCULAÇÃO

Área: 21,84m²

CIRCULAÇÃO

Área: 21,21m²

CIRCULAÇÃO

Área: 34,26m²

CIRCULAÇÃO

Área: 66,95m²

SANITÁRIO

Área: 20,89m²

SANITÁRIO

Área: 20,89m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,93m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,93m²

AR-CONDICIONADO

Área: 3,91m²

AR-CONDICIONADO

Área: 3,91m²

AGÊNCIA CAIXA

Área: 66,61m²

População: 10

SANITÁRIO

Área: 2,22m²

SANITÁRIO

Área: 2,21m²

SANITÁRIO

Área: 2,37m²

SANITÁRIO

Área: 5,18m²

SANITÁRIO

Área: 5,23m²

APOIO

Área: 4,51m²

População: 1

AGÊNCIA BANCO DO BRASIL

Área: 62,37m²

População: 9

COPA

Área: 2,34m²

População: 1

APOIO

Área: 1,94m²

População: 1

APOIO

Área: 1,94m²

População: 1

COPA

Área: 4,15m²

População: 1

SEGURANÇA

Área: 22,24m²

População: 4

SEGURANÇA

Área: 11,43m²

População: 2

APOIO

Área: 2,45m²

População: 1

APOIO

Área: 130,02m²

População: 19

RESTAURANTE

Área: 72,97m²

População: 73

COPA

Área: 35,59m²

População: 5

DEPÓSITO

Área: 5,46m²

População: 1

COPA

Área: 13,64m²

População: 2

COPA

Área: 3,51m²

População: 1

VAZIO

SANITÁRIO

Área: 3,72m²

SANITÁRIO

Área: 7,61m²

SANITÁRIO

Área: 6,38m²

SANITÁRIO

Área: 2,70m²

SANITÁRIO

Área: 2,70m²

SANITÁRIO

Área: 3,54m²

SANITÁRIO

Área: 3,45m²

SANITÁRIO

Área: 5,59m²

SANITÁRIO

Área: 2,15m²

ESCRITÓRIO

Área: 35,14m²

População: 5

COPA

Área: 2,14m²

População: 1

RECEPÇÃO

Área: 129,89m²

População: 19

CIRCULAÇÃO

Área: 156,31m²

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

Área: 2.651,97m²
População: 907

Escala: 1/100

PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA

PÁTIO

SEM COBERTURA
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SEM COBERTURA
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VAZIO

FOYER

Área: 156,92m²

População: 23

SONORIZAÇÃO

Área: 13,37m²

População: 2

REUNIÃO DO PLENO

(AUDITÓRIO)

Área: 644,95m²

População: 645
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HIDRANTE DUPLO N° 10

Com 2 saída de 1/2"

4 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 13

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 12

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 11

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE DUPLO N° 09

Com 2 saída de 1/2"

4 mangueiras de 15m

Registro de Recalque dos

Hidrantes do Auditório

Registro de Recalque dos

Hidrantes do Prédio Sede

Registro de Recalque dos

Sprinklers do Prédio Sede

+
+

+
+

+

N° 28

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 30

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR
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4A;40BC

PROIBIDO FUMAR
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N° 31
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INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

L/H mm

CÓDIGO

13

01

08

DESCRIÇÃO

13D

240/120

QUANT.

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

07

34

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO
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GABINETE JUIZ 2

Área: 24,23m²

População: 4

COPA

Área: 7,46m²

População: 1

SECRETARIA

Área: 75,70m²

População: 11

GABINETE JUIZ 1

Área: 22,83m²

População: 4

SANITÁRIO

Área: 4,15m²

COMCILIAÇÃO 8

Área: 14,41m²

População: 2

CONCILIAÇÃO 7

Área: 14,02m²

População: 2

SALA DE ESPERA

Área: 145,38m²

População: 21

CONCILIAÇÃO 6

Área: 14,41m²

População: 2

CONCILIAÇÃO 5

Área: 20,01m²

População: 3

CONCILIAÇÃO 1

Área: 12,76m²

População: 2

CONCILIAÇÃO 2

Área: 12,76m²

População: 2

CONCILIAÇÃO 3

Área: 25,29m²

População: 4

CONCILIAÇÃO 4

Área: 17,02m²

População: 3

SANITÁRIO

Área: 3,56m²

SHAFT TELEFONIA

Área: 5,23m²

SECRETARIA

Área: 75,98m²

População: 11

COPA

Área: 8,48m²

População: 2

COPA

Área: 3,00m²

População: 1

SANITÁRIO

Área: 3,56m²

SANITÁRIO

Área: 3,54m²

N° 46

ABC 6Kg

4A;40BC
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PL.

n° 165

14

240/120

PL.

n° 162

BL. n° 46
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BL. n° 47

13D

240/120

13E

240/120

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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14

240/120

14

240/120

14

240/120
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240/120 1
,
1
0

PL.

n° 754

PL.

n° 755

PL.

n° 756

1
,
1
6

PL.

n° 757

PL.

n° 758

1
,
8
8

PL.

n° 759

PL.

n° 760

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

Instalar nova porta

19

240/120

PL.

n° 150

Área de Resgate conf. item

5.7.1.3.1 da RTCBMRS nº 11

- Parte 1/2016

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

Guarda corpo h=1,10m
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INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

0
,
1
0
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I
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O

RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO
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,
8
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PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO

PROIBIDO
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SUPORTE DE PAREDE
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,
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1
,
8
m

 
M

Á
X

I
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RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.910,79m² 185

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-04

DUTO

ENTRADA

DUTO

SAÍDA

0,8x2,1m

PCF-P30

0,8x2,1m

PCF-P60

ANTECÂMARA

CIRCULAÇÃO

Área: 34,12m²

MuroMuroMuro
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PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

Área: 1.910,79m²
População: 185

Escala: 1/100

MARQUISE

(Área de Acesso Restrito)

TERRAÇO

LAJE

(Sem Acesso)

LAJE

ANTECÂMARA

SANITÁRIO

Área: 2,81m²

SANITÁRIO

Área: 2,65m²

SANITÁRIO

Área: 2,81m²

SANITÁRIO

Área: 2,81m²

SANITÁRIO

Área: 2,81m²

SANITÁRIO

Área: 2,65m²

SANITÁRIO

Área: 2,65m²

SANITÁRIO

Área: 2,65m²

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²
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SANITÁRIO
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Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²
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SANITÁRIO

Área: 20,89m²

SANITÁRIO

Área: 20,89m²

TELHADO VERDE

CIRCULAÇÃO

Área: 13,68m²

CIRCULAÇÃO

Área: 42,35m²

DATACENTER

Área: 46,52m²

ESCRITÓRIO

Área: 150,87m²

População: 22

ESCRITÓRIO

Área: 12,36m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 136,96m²

População: 20

DEPÓSITO

Área: 20,88m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 3,51m²

População: 1

ESCRITÓRIO

Área: 49,46m²

População: 7

ESCRITÓRIO

Área: 11,73m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 45,73m²

População: 7

AR-CONDICIONADO

Área: 4,93m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,93m²

AR-CONDICIONADO

Área: 3,91m²

AR-CONDICIONADO

Área: 3,91m²

(Área de Acesso Restrito)

COPA

Área: 4,92m²

População: 1

COPA

Área: 3,45m²

População: 1

COPA

Área: 4,16m²

População: 1

COPA

Área: 2,63m²

População: 1

COPA

Área: 5,34m²

População: 1

COPA

Área: 8,29m²

População: 2

COPA

Área: 4,66m²

População: 1

COPA

Área: 6,29m²

População: 1

COPA

Área: 4,19m²

População: 1

COPA

Área: 4,95m²

População: 1

CIRCULAÇÃO

Área: 29,52m²

CIRCULAÇÃO

Área: 32,51m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,52m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,34m²

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,12m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 16,73m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,41m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,12m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 16,73m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,12m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,41m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 16,73m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,12m²

População: 3

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 53,76m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 57,10m²

População: 9

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 53,61m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 47,76m²

População: 7

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 54,51m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 54,76m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 56,05m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 52,06m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 54,14m²

População: 8

GABINETE

Área: 17,75m²

População: 3

SECRETARIA

Área: 51,84m²

População: 8
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HIDRANTE SIMPLES N° 16

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 15

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 14

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

(Área de Acesso Restrito)
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A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

Inverter sentido de abertura Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Reposicionar Lixeiras

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Reposicionar Vaso

de Flor

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

Adequar largura do acesso
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n° 220
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n° 222

PL.

n° 221

13D
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REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.
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Demolir paredes e

remover porta PCF

Executar fechamento do shaft na laje

com placa cimentícia

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1

da RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Demolir paredes e

remover porta PCF

Executar fechamento do shaft na laje

com placa cimentícia

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1

da RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.684,05m² 176

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-05

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

1,20

1,20

V
a
i
 
p
a
r
a
 
P

a
v
.

S
u
p
e
r
i
o
r

V
e
m

 
d
o
 
P

a
v
.

I
n
f
e
r
i
o
r

AC E

VENT.

MEC.

HIDR.

1,20

1,20

V
e
m

 
d
o
 
P

a
v
.

I
n
f
e
r
i
o
r

AC E

VENT.

MEC.

HIDR.

PAREDE COM TRRF ≥ 240 MIN PAREDE COM TRRF ≥ 240 MIN
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SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 2,81m²
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Área: 3,48m²
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Área: 4,93m²
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SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,27m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,27m²

CIRCULAÇÃO

Área: 31,13m²

CIRCULAÇÃO

Área: 32,71m²

COPA

Área: 4,12m²

População: 1

COPA

Área: 2,89m²

População: 1

COPA

Área: 4,29m²

População: 1

COPA

Área: 2,82m²

População: 1

COPA

Área: 5,30m²

População: 1

COPA

Área: 4,43m²

População: 1

COPA

Área: 3,90m²

População: 1

COPA

Área: 3,18m²

População: 1

COPA

Área: 3,21m²

População: 1

COPA

Área: 3,48m²

População: 1

ESCRITÓRIO

Área: 61,12m²

População: 9

SALA DE REUNIÃO

Área: 20,09m²

População: 3

SALA DE REUNIÃO

Área: 10,75m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 57,18m²

População: 9

ESCRITÓRIO

Área: 11,43m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 17,33m²

População: 3

ESCRITÓRIO

Área: 170,37m²

População: 25

ESCRITÓRIO

Área: 8,43m²

População: 2

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 15,41m²

População: 3

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 50,67m²

População: 8

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 14,76m²

População: 2

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 17,47m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 21,52m²

População: 3

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 14,93m²

População: 2

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 15,30m²

População: 3

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 56,62m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 61,84m²

População: 9

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 54,10m²

População: 8

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 65,66m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 62,12m²

População: 10

SECRETARIA 11ª TURMA

Área: 36,35m²

População: 6

GABINETE SECRETÁRIO GERAL

Área: 23,83m²

População: 4

SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA

Área: 49,71m²

População: 8

SALA DE REUNIÃO

Área: 29,42m²

População: 5

APOIO

Área: 14,13m²

População: 2

COORDENADORIA DE AGRAVOS E CERTIDÕES

Área: 97,59m²

População: 14

ARQUIVO

Área: 16,82m²

População: 1
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HIDRANTE SIMPLES N° 19

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 18

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 17

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m
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Adequar altura entre 0,80 e 0,92m
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Inverter sentido de abertura Inverter sentido de abertura

Reposicionar Lixeiras

Extintor com

Pedestal

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

Adequar largura

Instalar nova porta

Instalar nova porta

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO
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CONTEÚDO:

CLIENTE:
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ESCALA:
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.684,05m² 186

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-06

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.
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TRANCA DE

PRESSÃO
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INCÊNDIO 7
5
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TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"
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ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"
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INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

Remover Extintor
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PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

Área: 1.684,05m²
População: 186

Escala: 1/100
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CIRCULAÇÃO

Área: 35,70m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,27m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,27m²

CIRCULAÇÃO

Área: 17,82m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 1,71m²

SANITÁRIO

Área: 1,71m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²
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Área: 2,94m²

População: 1

COPA

Área: 5,84m²

População: 1

COPA

Área: 5,84m²

População: 1

COPA

Área: 5,08m²

População: 1

GABINETE

Área: 9,72m²

População: 2

GABINETE

Área: 15,14m²

População: 2

GABINETE

Área: 15,60m²

População: 2

GABINETE EXTRAORDINÁRIO

Área: 32,00m²
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GABINETE

Área: 15,66m²

População: 3

GABINETE

Área: 10,93m²

População: 2

ARQUIVO

Área: 28,18m²

População: 1

DEPÓSITO

Área: 7,90m²

População: 1

SALA DE MEIRINHOS

Área: 15,89m²

População: 3

SECRETARIA PROCESSUAL

Área: 45,72m²

População: 7

COORDENADORIA DE RECURSOS

Área: 150,24m²

População: 22

SECRETARIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS

Área: 79,90m²

População: 12

SERVIDOR DE INFORMÁTICA

Área: 34,37m²

População: 5

ESCRITÓRIO

Área: 47,31m²

População: 7

ASSESSORIA DE MAGISTRADOS

Área: 32,95m²

População: 5

APOIO

Área: 6,19m²

População: 1

TELEFONIA

Área: 36,11m²

População: 6

ESCRITÓRIO
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População: 7
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População: 2
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Área: 61,76m²
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CIRCULAÇÃO

Área: 18,62m²
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HIDRANTE SIMPLES N° 22

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 21

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 20

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m
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SECRETARIA DE AUDITORIA

Área: 63,03m²
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SALA DE EUNIÕES

Área: 12,00m²
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População: 20

DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
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População: 12
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População: 2
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Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Reposicionar Lixeiras

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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Adequar largura do acesso
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.
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INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

0
,
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m
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I
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O

RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO

1
,
8
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Á
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I
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PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO

PROIBIDO

FUMAR

SUPORTE DE PAREDE
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,
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,
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O

RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.687,51m² 183

PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-07

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR
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AC E

VENT.

MEC.

HIDR.

1,20

1,20

V
e
m

 
d
o
 
P

a
v
.
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AC E

VENT.

MEC.

HIDR.

PAREDE COM TRRF ≥ 240 MIN PAREDE COM TRRF ≥ 240 MIN

ELEVADOR ELEVADOR

DUTO

ENTRADA

DUTO

SAÍDA

DUTO

SAÍDA

DUTO

ENTRADA

0,8x2,1m

PCF-P30

0,8x2,1m

PCF-P60

0,8x2,1m

PCF-P30

0,8x2,1m

PCF-P60

0
,
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m

0
,
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,
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0
,
8
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,
1
m

0,75x2,1m

0,75x2,1m

0,8x2,1m0,8x2,1m

0,75x2,1m

0,75x2,1m

SANITÁRIO

Área: 8,99m²

SANITÁRIO

Área: 3,88m²

SANITÁRIO

Área: 8,99m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,14m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,14m²

CIRCULAÇÃO

Área: 39,59m²

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

2,59
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=
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=
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Guarda corpo h=1,30m

Guarda corpo h=1,30m
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ESCRITÓRIO

Área: 13,52m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 153,68m²

População: 22

ESCRITÓRIO

Área: 11,36m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 11,48m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 130,98m²

População: 19

SALA DE REUNIÕES

Área: 30,16m²

População: 11

ANTECÂMARA ANTECÂMARA

HIDRANTE SIMPLES N° 25

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 24

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 23

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

N° 91

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 94

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 89

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 88

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 87

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

N° 90

ABC 6Kg

4A;40BC

PROIBIDO FUMAR

BL. n° 93

BL. n° 96

BL. n° 94 BL. n° 95

BL. n° 92

BL. n° 91

BL. n° 97

16

240/120

PL.

n° 423

19

240/120

PL.

n° 422

16

240/120

PL.

n° 424

16
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PL.

n° 399
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240/120

PL.

n° 401

19
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PL.

n° 421
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PL.

n° 376
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14
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n° 372

16
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PL.

n° 375

14

240/120

PL.

n° 373

16

240/120

PL.

n° 369

PL.

n° 380

13D

240/120

PL.

n° 379

13E

240/120

PL.

n° 368

13E

240/120

PL.

n° 367

h=1,10m

INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

L/H mm

CÓDIGO

11

00

13

DESCRIÇÃO

13D

240/120

QUANT.

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

08

32

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

17

240/120

16

240/120

14

240/120

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

04

19

240/120

19

240/120

19

240/120

PL.

n° 371

PL.

n° 374

13E

240/120

COPA

Área: 13,21m²

População: 2
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SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 10,54m²

SANITÁRIO

Área: 10,54m²

SANITÁRIO

Área: 5,78m²

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

SERVIDOR T.I.

Área: 5,78m²

População: 1

CIRCULAÇÃO

Área: 39,90m²

CIRCULAÇÃO

Área: 39,90m²

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4
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N° 92

ABC 6Kg

4A;40BC
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ABC 6Kg
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4A;40BC
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ABC 6Kg

4A;40BC
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n° 377
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BL. n° 98

PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO

Área: 1.684,05m²
População: 183

Escala: 1/100

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Reposicionar Lixeiras

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO



INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.687,51m² 172

PLANTA BAIXA 6º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE
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INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE
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ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000
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L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA
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AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-08

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR
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SANITÁRIO

Área: 8,99m²

SANITÁRIO
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AR-CONDICIONADO

Área: 4,14m²
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CIRCULAÇÃO

Área: 39,59m²
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HIDRANTE SIMPLES N° 26

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m
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HIDRANTE SIMPLES N° 25

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 24

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m
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PLANTA BAIXA 6º PAVIMENTO

Área: 1.684,05m²
População: 172

Escala: 1/100

Adequar sentido

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m
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Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016
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*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"
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ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1
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";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.
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PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"
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ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.684,05m² 180

PLANTA BAIXA 7º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-09

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR
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PLANTA BAIXA 7º PAVIMENTO

Área: 1.684,05m²
População: 180

Escala: 1/100
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HIDRANTE SIMPLES N° 31

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 30

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 29

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m
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Área: 10,80m²

População: 2
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População: 7

ESCRITÓRIO SEGESP

Área: 142,58m²

População: 21
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Reposicionar Lixeiras

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016
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Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*
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ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

0
,
1
0
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I
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RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO
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,
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PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO
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FUMAR

SUPORTE DE PAREDE
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RÓTULO DO
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

Remover Extintor Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.684,05m² 175

PLANTA BAIXA 8º PAVIMENTO

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-10

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR
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SAÍDA
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DUTO

ENTRADA

0,8x2,1m

PCF-P30

0,8x2,1m

PCF-P60

0,8x2,1m

PCF-P30

0,8x2,1m

PCF-P60

PLANTA BAIXA 8º PAVIMENTO

Área: 1.684,05m²
População: 175

Escala: 1/100
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SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 3,24m²

SANITÁRIO

Área: 10,54m²

SANITÁRIO

Área: 10,54m²

SANITÁRIO

Área: 5,78m²

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

COPA

Área: 4,58m²

População: 1

SERVIDOR T.I.

Área: 5,78m²

População: 1

CIRCULAÇÃO

Área: 39,90m²

CIRCULAÇÃO

Área: 39,90m²

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 68,14m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 69,12m²

População: 10

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,43m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 29,24m²

População: 4

SANITÁRIO

Área: 8,99m²

SANITÁRIO

Área: 3,88m²

SANITÁRIO

Área: 8,99m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,14m²

AR-CONDICIONADO

Área: 4,14m²

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

COPA

Área: 7,13m²

População: 1

ESCRITÓRIO

Área: 21,78m²

População: 3

ESCRITÓRIO

Área: 28,16m²

População: 4

ESCRITÓRIO

Área: 14,88m²

População: 2

ESCRITÓRIO

Área: 127,95m²

População: 19

ESCRITÓRIO

Área: 163,99m²

População: 24

CIRCULAÇÃO

Área: 39,59m²
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HIDRANTE SIMPLES N° 34

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 33

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 32

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMARPROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 120

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 119

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 118

ABC 6Kg

4A;40BC
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ABC 6Kg

4A;40BC
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INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA
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Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura para 1,30m
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Reposicionar Lixeiras

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Extintor com

Pedestal

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*
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PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"
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ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
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INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 
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RÓTULO DO
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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ASS.:
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.234,57m² 186

PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS - PRÉDIO ANEXO

PLANTA BAIXA 9º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
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PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS - PRÉDIO ANEXO

Área: 81,54m²
População: 2

Escala: 1/100

PLANTA BAIXA 9º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

Área: 1.153,03m²
População: 184

Escala: 1/100
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CASA DE MAQUINAS

Área: 22,63m²

População: 1

CASA DE MAQUINAS

Área: 20,82m²

População: 1

CIRCULAÇÃO

Área: 28,71m²

CIRCULAÇÃO

Área: 26,82m²

CIRCULAÇÃO

Área: 28,13m²

CIRCULAÇÃO

Área: 26,82m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,52m²

CIRCULAÇÃO

Área: 29,52m²

SANITÁRIO

Área: 2,87m²

SANITÁRIO

Área: 2,59m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 2,59m²

SANITÁRIO

Área: 2,87m²

SANITÁRIO

Área: 2,59m²

SANITÁRIO

Área: 2,87m²

SANITÁRIO

Área: 2,87m²

SANITÁRIO

Área: 2,59m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SECRETARIA 1ª TURMA

Área: 50,12m²

População: 7

COPA

Área: 2,52m²

População: 1

GABINETE DO JUIZ

Área: 22,22m²

População: 4

COPA

Área: 3,59m²

População: 1

SECRETARIA 2ª TURMA

Área: 45,97m²

População: 7

SECRETARIA 3ª TURMA

Área: 49,48m²

População: 7

COPA

Área: 3,99m²

População: 1

SECRETARIA 4ª TURMA

Área: 48,52m²

População: 7

COPA

Área: 3,94m²

População: 1

GABINETE DO JUIZ

Área: 22,89m²

População: 4

COPA

Área: 4,42m²

População: 1

SECRETARIA 5ª TURMA

Área: 48,42m²

População: 7

GABINETE DO JUIZ

Área: 22,91m²

População: 4

COPA

Área: 2,88m²

População: 1

SECRETARIA 6ª TURMA

Área: 47,57m²

População: 7

SECRETARIA 7ª TURMA

Área: 46,44m²

População: 7

COPA

Área: 3,96m²

População: 1

SECRETARIA 8ª TURMA

Área: 50,64m²

População: 7

COPA

Área: 2,26m²

População: 1

GABINETE DO JUIZ

Área: 22,91m²

População: 4

PÚBLICO

Área: 20,18m²

População: 20

REUNIÃO DO PLENO

Área: 39,11m²

População: 6
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REUNIÃO DO PLENO

Área: 38,21m²

População: 6

PÚBLICO

Área: 19,29m²

População: 20

REUNIÃO DO PLENO

Área: 39,11m²
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REUNIÃO DO PLENO

Área: 38,21m²

População: 6

PÚBLICO

Área: 20,18m²
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População: 20
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HIDRANTE SIMPLES N° 36

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 35

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 127

CO2 6Kg

5B

PROIBIDO FUMAR

N° 129

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 131

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 130

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 128

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 132

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 134

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 135

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 133

ABC 6Kg

4A;40BC

BL. n° 130

BL. n° 127

BL. n° 131

BL. n° 126

BL. n° 128

BL. n° 129
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Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

Reposicionar Lixeiras

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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Remover Extintor

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

FONE 051 3255-2000

HOME-PAGE: http://www.trt4.gov.br

E-MAIL: searq@trt4.gov.br (Serviço de Engenharia e Arquitetura)

OBRA:

DESENHISTA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUIDA:

ENDEREÇO:

ASS.:

ESCALA:

FOLHA:

POPULAÇÃO:

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

ASS.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA:

REVISÃO:

ENG. PATRICIO SPADER - CREA N°159.867

KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.153,03m² 120

PLANTA BAIXA 10º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-12

INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO
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Guarda corpo h=1,30m

Guarda corpo h=1,30m
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PLANTA BAIXA 10º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

Área: 1.153,03m²
População: 120

Escala: 1/100

SANITÁRIO

Área: 4,2m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 3,60m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 1,65m²

SANITÁRIO

Área: 1,65m²

SANITÁRIO

Área: 2,65m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,47m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

SANITÁRIO

Área: 3,48m²

COPA

Área: 13,91m²

População: 2

COPA

Área: 2,81m²

População: 1

COPA

Área: 5,12m²

População: 1

SECRETARIA 10ª TURMA

Área: 52,24m²

População: 8

COPA

Área: 3,73m²

População: 1

SECRETARIA 9ª TURMA

Área: 50,81m²

População: 8

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Área: 112,56m²

População: 16

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 58,20m²

População: 9

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 14,95m²

População: 2

COPA

Área: 6,31m²

População: 1

GABINETE DESEMBARGADOR

Área: 14,98m²

População: 2

COPA

Área: 5,31m²

População: 1

SECRETARIA DESEMBARGADOR

Área: 51,71m²

População: 8

GABINETE CORREGEDOR

Área: 34,66m²

População: 5

GABINETE SECRETÁRIA

DA CORREGEDORIA

Área: 23,88m²

População: 4

GABINETE

Área: 18,13m²

População: 3

SERVIDOR T.I.

Área: 5,78m²

População: 1

GABINETE VICE-CORREGEDOR

Área: 36,18m²

População: 6

VICE-CORREGEDORIA

Área: 80,52m²

População: 12

SALA DE REUNIÃO

Área: 29,56m²

População: 5

CORREGEDORIA

Área: 151,42m²

População: 22

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

CIRCULAÇÃO

Área: 24,39m²

CIRCULAÇÃO

Área: 12,83m²

CIRCULAÇÃO

Área: 66,13m²

COPA

Área: 7,00m²

População: 1

0,8x2,1m
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HIDRANTE SIMPLES N° 38

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 37

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

CIRCULAÇÃO

Área: 33,13m²

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 137

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 138

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 139

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 136

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 142

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 141

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 140

ABC 6Kg

4A;40BC

BL. n° 134

BL. n° 133

BL. n° 135

BL. n° 136

BL. n° 132

16

240/120

PL.

n° 688

19

240/120

PL.

n° 687

16

240/120

PL.

n° 689

16

240/120

PL.

n° 665

16

240/120

PL.

n° 666

19

240/120

PL.

n° 667

14

240/120

PL.

n° 668

14

240/120

PL.

n° 686

14

240/120PL.

n° 684
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PL.

n° 681
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PL.
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PL.

n° 672
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PL.
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240/120
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n° 649
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240/120
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n° 653

13D
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PL.

n° 685

13E

240/120 PL.

n° 683

13E
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PL.

n° 680

13E
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13D
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13D

240/120

PL.

n° 678

13E

240/120PL.
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PL.

n° 657

13E
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13E

240/120

PL.

n° 648

INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

L/H mm

CÓDIGO

10

00

14

DESCRIÇÃO

13D

240/120

QUANT.

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

04

20

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

17

240/120

16

240/120

14

240/120

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

02

19

240/120

13E

240/120

PL.

n° 673

13D
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14
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14
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13D

240/120

13E

240/120

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Reposicionar Lixeiras

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Inverter sentido de abertura

Inverter sentido de abertura

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.
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1
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1
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1
,
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0,8x2,1m

PL.

n° 843

PL.

n° 844

PL.

n° 845

PL.

n° 846

PL.

n° 847

PL.

n° 848

PL.

n° 849

PL.

n° 850

Adequar largura do acesso

Adequar largura do acesso

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

Adequar largura

Instalar nova porta

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022
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AutoCAD SHX Text
300lum.



INCÊNDIO 7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

0
,
1
0
m

 
M

Í
N

I
M

O

RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO

1
,
8
m

 
M

Á
X

I
M

O

PROIBIDO

FUMAR

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

PISO ACABADO

PROIBIDO

FUMAR

SUPORTE DE PAREDE

1
,
6
m

 
M

Á
X

I
M

O

1
,
8
m

 
M

Á
X

I
M

O

RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR

Remover Extintor

Remover Extintor

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

1.144,57m² 107

PLANTA BAIXA 11º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-13
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Guarda corpo h=1,30m

Guarda corpo h=1,30m

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDEÊNCIA

Área: 20,85m²

População: 3

CIRCULAÇÃO

Área: 69,75m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 5,11m²

SANITÁRIO

Área: 2,80m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

SANITÁRIO

Área: 4,20m²

SANITÁRIO

Área: 3,90m²

CIRCULAÇÃO

Área: 69,75m²

GABINETE SECRETÁRIA-GERAL

DA PRESIDÊNCIA

Área: 18,86m²

População: 3

GABINETE DO PRESIDENTE

Área: 57,08m²

População: 9

SALÃO NOBRE

Área: 91,11m²

População: 13

SALA DE REUNIÃO

Área: 29,42m²

População: 5

GABINETE VICE-PRESIDENTE

Área: 33,84m²

População: 5

VICE-PRESIDÊNCIA

Área: 117,30m²

População: 17

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Área: 53,28m²

População: 8PRESIDÊNCIA

Área: 186,68m²

População: 27

DEPÓSITO

Área: 2,80m²

População: 1

COPA

Área: 6,07m²

População: 1

COPA

Área: 4,15m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

COPA

Área: 15,23m²

População: 3

SERVIDOR T.I.

Área: 5,78m²

População: 1

COPA

Área: 4,20m²

População: 1

PLANTA BAIXA 11º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE

Área: 1.144,57m²
População: 107

Escala: 1/100
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HIDRANTE SIMPLES N° 40

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

HIDRANTE SIMPLES N° 39

Com 1 saída de 1/2"

2 mangueiras de 15m

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO FUMAR

N° 142

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 143

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 144

ABC 6Kg

4A;40BC

N° 145

ABC 6Kg

4A;40BC

BL. n° 138

BL. n° 137

16

240/120

PL.

n° 727

19

240/120

PL.

n° 728

16

240/120

PL.

n° 707

19

240/120

PL.

n° 708

14

240/120

PL.

n° 709

14

240/120

PL.

n° 729

14

240/120

PL.

n° 705

14

240/120

PL.

n° 701

PL.

n° 700

14

240/120

PL.

n° 696

14

240/120

PL.

n° 691

14

240/120

PL.

n° 725

14

240/120

PL.

n° 720

14

240/120

PL.

n° 718

14

240/120

PL.

n° 716

14

240/120

PL.

n° 717

14

240/120

PL.

n° 712

14

240/120

PL.

n° 711

13D

240/120

PL.

n° 721

13D

240/120

PL.

n° 726

13E

240/120

PL.

n° 723

13E

240/120

PL.

n° 722

13E

240/120

PL.

n° 710

13E

240/120

PL.

n° 713

13E

240/120

PL.

n° 714

14

240/120

PL.

n° 690

14

240/120

PL.

n° 693

13D

240/120

PL.

n° 695

13D

240/120

PL.

n° 697

13E

240/120

PL.

n° 694

13E

240/120

PL.

n° 698

13E

240/120

PL.

n° 702

13D

240/120

PL.

n° 703

13E

240/120

PL.

n° 704

13D

240/120

PL.

n° 706

13D

240/120

PL.

n° 692

13D

240/120

PL.

n° 715

13E

240/120

PL.

n° 699

13E

240/120

PL.

n° 724

13D

240/120

PL.

n° 719

INDICAÇÃO DE SAÍDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

L/H mm

CÓDIGO

09

00

12

DESCRIÇÃO

13D

240/120

QUANT.

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

02

19

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

17

240/120

16

240/120

14

240/120

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

02

19

240/120
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14
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14

240/120

ASSESSORIA DE RECURSO DE REVISTA

Área: 123,85m²

População: 18

13E

240/120

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura para 1,30m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Adequar altura entre 0,80 e 0,92m

Extintor com

Pedestal

Reposicionar Lixeiras

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

Área de Resgate conf. item 5.7.1.3.1 da

RTCBMRS nº 11 - Parte 1/2016

*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.

14

240/120

14

240/120

14

240/120

14

240/120

PL.

n° 851

PL.

n° 852

PL.

n° 853

PL.

n° 854

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*

08/09/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATANTE

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO

AutoCAD SHX Text
h=2,1m

AutoCAD SHX Text
300lum.



PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

GL-14

OS SUPORTES DEVERÃO ESTAR FIXADOS NO PISO

SUPORTE DE PISO

PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO
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RÓTULO DO

FABRICANTE

PISO ACABADO

1
,
8
m

 
M

Á
X

I
M

O

PROIBIDO
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PLACA DE 
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RÓTULO DO

FABRICANTE

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1
,
8
0
m

PLACA DE SINALIZAÇÃO 

(12 x 24 cm)

FORO ACABADO

LAJE

INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DOS ABRIGOS

DETALHE 01: HIDRANTE

DUPLO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 19cm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO EM 45°
C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

1
7

45

INCÊNDIO

7
5

TRANCA DE

PRESSÃO

45

INCÊNDIO

7
5

1
7

45

TRANCA DE

PRESSÃO

NIPLE DUPLO F.G Ø 2.12"

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

1
7

45

ESGUICHO ESPECIAL REGULÁVEL

ABRIGO DE CHAPA METALICA

90 x 60 x 18cm

MANGUEIRAS EM DOIS LANCES DE 15m

TUBULAÇÃO AÇO

CARBONO 2.1/2"

PISO ACABADO

VISTAS DO ABRIGO

DETALHE 02: HIDRANTE SIMPLES CONFORME ITEM

D.7, ANEXO D, ABNT NBR 13714/2000

COMPONENTES POR ABRIGO

Válvula de Globo Angular Ø 1.

1

2

" montada c/ saída p/ baixo em 45°

c/ junta STORZ e reduçõ para 1.

1

2

";

02 Mangueiras com 15m de comprimento cada;

Esguicho Especial Regulável;

01 Chave STORZ.

VALVULA DE GLOBO ANGULAR Ø 2.12" MONTADA C/ SAÍDA P/ BAIXO
EM 45° C/ JUNTA STORZ E REDUÇÃO PARA 1.12"

MÉDIO

CLASSE

DE RISCO

CLASSE A e BCLASSE A

CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA

40 - B

ALTO

DISTÂNCIA MÁXIMA

A SER PERCORRIDA

20 - BBAIXO 25 m

2 - A

2 - A

4 - A 15 m

LEGENDA

80 - B

20 m

CLASSE B

CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N° 14

BL. = BALIZADOR

AC. = ACIONADOR

PL. = PLACA

MGT. = MANGOTINHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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KHAUE MACHADO
INDICADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

AV. PRAIA DE BELAS, N° 1100  - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

TODAS AS ESCADAS POSSUEM DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

TODAS AS RAMPAS POSSUEM CORRIMÃOS COM ALTURA ENTRE 80cm E 92cm

216,51m² 8

PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS - PRÉDIO SEDE

PLANTA BAIXA COBERTURA - PRÉDIO SEDE

+

SIMBOLOGIA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM AVISADOR

SONORO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA (AP)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (BC)

CENTRAL DE ALARMES

EXTINTOR SOBRE RODAS - GÁS CARBÔNICO (CO2)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC)

INDICAÇÃO DE SAÍDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - PÓ QUÍMICO SECO (ABC)

RECALQUE DOS BOMBEIROS SIMPLES

INDICAÇÃO DE SAÍDA, ESCADA ABAIXO

BARRA ANTIPÂNICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

REDE DE HIDRANTES

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

EXTINTOR SOBRE RODAS - ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

ILUMINAÇÃO PERMANENTE

INDICAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

17

240/120

INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE

13E

240/120

16

240/120

13D

240/120

ACESSO DE VIATURAS

HIDRANTE OU MANGOTINHO CONFORME ANEXO

"D", ABNT NBR 13714/2000

AV

L/Hm

ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM BALIZADORES

DETECTOR ÓPTICO PONTUAL DE FUMAÇA

14

240/120

PLANTA BAIXA COBERTURA - PRÉDIO SEDE

Área: 0,00m²
População: 0

Escala: 1/100

A CONSTRUIR / EXECUTAR

A DEMOLIR

EXISTENTE

A REFORMAR / ADEQUAR / SUBSTITUIR
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*1º PROTOCOLO 15/09/2021 Protocolo inicial.

*1ª CORREÇÃO 10/12/2021

Adequação nas larguras dos acessos e das portas das copas, representação de novas 

sinalizações de emergência nas copas.

REVISÃO N° 05

2ª CORREÇÃO * 19/01/2022 Acréscimo de áreas de resgate no térreo, 1º pavimento e 2º pavimento.

3ª CORREÇÃO 11/04/2022 Acréscimo de corrimãos no auditório*
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